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Minimale eis t.b.v. equivalent daglicht oppervlak woningbouw:
Eis 1: Minimaal percentage equivalent daglichtoppervlakte van verblijfsgebied: 10%
Eis 2: Minimaal equivalent daglichtoppervlakte per verblijfsruimte minimaal: 0,50 m²

Minimale eis t.b.v. equivalent daglicht oppervlak bestaande bouw:
Eis 1: VG tenminste 10m² aaneengesloten en niet gemeenschappelijk
Eis 2: Minimaal percentage equivalent daglichtoppervlakte van verblijfsgebied: 10%
Eis 3: Voor een bijeenkomstfunctie geldt geen daglicht-eis

Woning A
Verblijfsgbied Ruimte Ruimte Oppervlak Eis verblijfsgebied Kozijn Aantal Opp. Glas Opp. Glas Belemmering Uitwendige Ae Controle

nummer naam m² 10% merk m² m² tot. α β factor Cb factor Cui
1e Verd.

0.1 2 slaapkamer 10,09 1,01 K.01 1,00 1,11 1,11 20 23 0,77 1,00 0,85
6 woonruimte 34,99 3,50 K.02a 1,00 3,72 3,72 20 23 0,77 1,00 2,86

K.11 1,00 1,30 1,30 20 23 0,77 1,00 1,00
totaal 45,08 4,51 4,72 voldoet

2e verd.
0.1 2 slaapkamer 10,09 1,01 K.01 1,00 1,11 1,11 20 23 0,77 1,00 0,85

6 woonruimte 34,99 3,50 K.11 1,00 1,30 1,30 20 23 0,77 1,00 1,00
K.12 1,00 2,54 2,54 20 23 0,77 1,00 1,96
K.12a 1,00 2,16 2,16 20 23 0,77 1,00 1,66

totaal 45,08 4,51 5,47 voldoet

3e Verd.
6 woonruimte 34,99 3,50 K.11 3,00 1,30 3,90 20 23 0,77 1,00 3,00

K.02 1,00 3,91 3,91 20 23 0,77 1,00 3,01
totaal 34,99 3,50 6,01 voldoet

Belemmering
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Minimale eis t.b.v. equivalent daglicht oppervlak woningbouw:
Eis 1: Minimaal percentage equivalent daglichtoppervlakte van verblijfsgebied: 10%
Eis 2: Minimaal equivalent daglichtoppervlakte per verblijfsruimte minimaal: 0,50 m²

Minimale eis t.b.v. equivalent daglicht oppervlak bestaande bouw:
Eis 1: VG tenminste 10m² aaneengesloten en niet gemeenschappelijk
Eis 2: Minimaal percentage equivalent daglichtoppervlakte van verblijfsgebied: 10%
Eis 3: Voor een bijeenkomstfunctie geldt geen daglicht-eis

Woning A
Verblijfsgbied Ruimte Ruimte Oppervlak Eis verblijfsgebied Kozijn Aantal Opp. Glas Opp. Glas Belemmering Uitwendige Ae Controle

nummer naam m² 10% merk m² m² tot. α β factor Cb factor Cui
4e Verd.

0.1 2 slaapkamer 10,09 1,01 K.01 2,00 1,11 2,22 20 23 0,77 1,00 1,71
6 woonruimte 34,99 3,50 K.02a 1,00 3,72 3,72 20 23 0,77 1,00 2,86

K.11 1,00 1,30 1,30 20 23 0,77 1,00 1,00
totaal 45,08 4,51 5,57 voldoet

5e Verd.
6 woonruimte 34,99 3,50 K.11 3,00 1,30 3,90 20 23 0,77 1,00 3,00

K.02 1,00 3,91 3,91 20 23 0,77 1,00 3,01
totaal 34,99 3,50 6,01 voldoet

6e verd.
0.1 2 slaapkamer 10,09 1,01 K.01 1,00 1,11 1,11 20 23 0,77 1,00 0,85

6 woonruimte 34,99 3,50 K.11 1,00 1,30 1,30 20 23 0,77 1,00 1,00
K.12 1,00 2,54 2,54 20 23 0,77 1,00 1,96
K.12a 1,00 2,16 2,16 20 23 0,77 1,00 1,66

totaal 45,08 4,51 5,47 voldoet

Belemmering
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Minimale eis t.b.v. equivalent daglicht oppervlak woningbouw:
Eis 1: Minimaal percentage equivalent daglichtoppervlakte van verblijfsgebied: 10%
Eis 2: Minimaal equivalent daglichtoppervlakte per verblijfsruimte minimaal: 0,50 m²

Minimale eis t.b.v. equivalent daglicht oppervlak bestaande bouw:
Eis 1: VG tenminste 10m² aaneengesloten en niet gemeenschappelijk
Eis 2: Minimaal percentage equivalent daglichtoppervlakte van verblijfsgebied: 10%
Eis 3: Voor een bijeenkomstfunctie geldt geen daglicht-eis

Woning B
Verblijfsgbied Ruimte Ruimte Oppervlak Eis verblijfsgebied Kozijn Aantal Opp. Glas Opp. Glas Belemmering Uitwendige Ae Controle

nummer naam m² 10% merk m² m² tot. α β factor Cb factor Cui 10% of >0,5m²

1/3/5/7e Verd.
0.1 6 woonruimte 29,82 2,98 K.01 2,00 1,11 2,22 20 23 0,77 1,00 1,71

K.07 1,00 4,04 4,04 36 64 0,20 1,00 0,81
2,98 2,52 voldoet niet

25,20 2,52 Krijtstreep 2,52 voldoet

0.2 2 slaapkamer 2,92 K.05 1,00 2,92 2,92 31 67 0,20 1,00 0,58 voldoet

0.3 3 slaapkamer 9,14 K.04 1,00 1,76 1,76 25 66 0,30 1,00 0,53 voldoet

2/4/6e Verd.
0.1 6 woonruimte 29,82 2,98 K.02 1,00 3,91 3,91 20 23 0,77 1,00 3,01 voldoet

0.2 2 slaapkamer 2,92 0,29 K.05 1,00 2,92 2,92 31 67 0,20 1,00 0,58 voldoet

0.3 3 slaapkamer 9,14 0,91 K.04 1,00 1,76 1,76 25 66 0,30 1,00 0,53 voldoet

Belemmering
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Minimale eis t.b.v. equivalent daglicht oppervlak woningbouw:
Eis 1: Minimaal percentage equivalent daglichtoppervlakte van verblijfsgebied: 10%
Eis 2: Minimaal equivalent daglichtoppervlakte per verblijfsruimte minimaal: 0,50 m²

Minimale eis t.b.v. equivalent daglicht oppervlak bestaande bouw:
Eis 1: VG tenminste 10m² aaneengesloten en niet gemeenschappelijk
Eis 2: Minimaal percentage equivalent daglichtoppervlakte van verblijfsgebied: 10%
Eis 3: Voor een bijeenkomstfunctie geldt geen daglicht-eis

Woning C
Verblijfsgbied Ruimte Ruimte Oppervlak Eis verblijfsgebied Kozijn Aantal Opp. Glas Opp. Glas Belemmering Uitwendige Ae Controle

nummer naam m² 10% merk m² m² tot. α β factor Cb factor Cui 10% of >0,5m²

1e Verd.
0.1 6 woonruimte 21,23 2,12 K.02 1,00 3,91 3,91 20 23 0,77 1,00 3,01 voldoet

0.2 2 slaapkamer 12,41 K.05 1,00 2,92 2,92 25 66 0,30 1,00 0,88 voldoet

2e Verd.
0.1 6 woonruimte 21,23 2,12 K.01 1,00 1,11 1,11 31 23 0,70 1,00 0,78

K.01 2,00 1,11 2,22 20 23 0,77 1,00 1,71
21,23 2,12 2,49 voldoet

0.2 2 slaapkamer 12,41 K.05 1,00 2,92 2,92 25 66 0,30 1,00 0,88 voldoet

Belemmering
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Minimale eis t.b.v. equivalent daglicht oppervlak woningbouw:
Eis 1: Minimaal percentage equivalent daglichtoppervlakte van verblijfsgebied: 10%
Eis 2: Minimaal equivalent daglichtoppervlakte per verblijfsruimte minimaal: 0,50 m²

Minimale eis t.b.v. equivalent daglicht oppervlak bestaande bouw:
Eis 1: VG tenminste 10m² aaneengesloten en niet gemeenschappelijk
Eis 2: Minimaal percentage equivalent daglichtoppervlakte van verblijfsgebied: 10%
Eis 3: Voor een bijeenkomstfunctie geldt geen daglicht-eis

Woning C
Verblijfsgbied Ruimte Ruimte Oppervlak Eis verblijfsgebied Kozijn Aantal Opp. Glas Opp. Glas Belemmering Uitwendige Ae Controle

nummer naam m² 10% merk m² m² tot. α β factor Cb factor Cui
3e Verd.

0.1 6 woonruimte 21,2 2,12 K.02 1,00 3,91 3,91 20 23 0,77 1,00 3,01 voldoet

0.2 2 slaapkamer 12,41 K.05 1,00 2,92 2,92 25 66 0,30 1,00 0,88 voldoet

4e Verd.
0.1 6 woonruimte 21,2 0,00 K.02 1,00 3,91 3,91 20 23 0,77 1,00 3,01 voldoet

0.2 2 slaapkamer 12,41 K.05 1,00 2,92 2,92 25 66 0,30 1,00 0,88 voldoet

Belemmering
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Minimale eis t.b.v. equivalent daglicht oppervlak woningbouw:
Eis 1: Minimaal percentage equivalent daglichtoppervlakte van verblijfsgebied: 10%
Eis 2: Minimaal equivalent daglichtoppervlakte per verblijfsruimte minimaal: 0,50 m²

Minimale eis t.b.v. equivalent daglicht oppervlak bestaande bouw:
Eis 1: VG tenminste 10m² aaneengesloten en niet gemeenschappelijk
Eis 2: Minimaal percentage equivalent daglichtoppervlakte van verblijfsgebied: 10%
Eis 3: Voor een bijeenkomstfunctie geldt geen daglicht-eis

Woning C
Verblijfsgbied Ruimte Ruimte Oppervlak Eis verblijfsgebied Kozijn Aantal Opp. Glas Opp. Glas Belemmering Uitwendige Ae Controle

nummer naam m² 10% merk m² m² tot. α β factor Cb factor Cui 10% of >0,5m²

5e Verd.
0.1 6 woonruimte 21,23 2,12 K.01 1,00 1,11 1,11 31 23 0,70 1,00 0,78

K.01 2,00 1,11 2,22 20 23 0,77 1,00 1,71
21,23 2,12 2,49 voldoet

0.2 2 slaapkamer 12,41 K.05 1,00 2,92 2,92 25 66 0,30 1,00 0,88 voldoet

Belemmering
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Minimale eis t.b.v. equivalent daglicht oppervlak woningbouw:
Eis 1: Minimaal percentage equivalent daglichtoppervlakte van verblijfsgebied: 10%
Eis 2: Minimaal equivalent daglichtoppervlakte per verblijfsruimte minimaal: 0,50 m²

Minimale eis t.b.v. equivalent daglicht oppervlak bestaande bouw:
Eis 1: VG tenminste 10m² aaneengesloten en niet gemeenschappelijk
Eis 2: Minimaal percentage equivalent daglichtoppervlakte van verblijfsgebied: 10%
Eis 3: Voor een bijeenkomstfunctie geldt geen daglicht-eis

Woning C
Verblijfsgbied Ruimte Ruimte Oppervlak Eis verblijfsgebied Kozijn Aantal Opp. Glas Opp. Glas Belemmering Uitwendige Ae Controle

nummer naam m² 10% merk m² m² tot. α β factor Cb factor Cui 10% of >0,5m²

1/4e Verd.
0.1 6 woonruimte 21,23 2,12 K.01 1,00 1,11 1,11 31 23 0,70 1,00 0,78

K.03 1,00 2,16 2,16 20 23 0,77 1,00 1,66
K.03a 1,00 2,59 2,59 20 23 0,77 1,00 1,99

21,23 2,12 4,43 voldoet

0.2 2 slaapkamer 12,41 K.05 1,00 2,92 2,92 25 66 0,30 1,00 0,88 voldoet

2/5e Verd.
0.1 6 woonruimte 21,23 2,12 K.02 1,00 3,91 3,91 20 23 0,77 1,00 3,01 voldoet

0.2 2 slaapkamer 12,41 K.05 1,00 2,92 2,92 25 66 0,30 1,00 0,88 voldoet

1e Verd.
0.1 6 woonruimte 21,23 2,12 K.01 2,00 1,11 2,22 31 23 0,70 1,00 1,55

K.11 2,00 1,30 2,60 20 23 0,77 1,00 2,00
21,23 2,12 3,56 voldoet

0.2 2 slaapkamer 12,41 K.05 1,00 2,92 2,92 25 66 0,30 1,00 0,88 voldoet

Belemmering


