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Symbool:

Zelfsluitend, vrijloop

Deur/kozijn minimaal 30 min. WBDBO

Deur/kozijn minimaal 60 min. WBDBO

30 min. WBDBO + R200

60 min. WBDBO + R200

Renvooi

Omschrijving:

Automatische rookmelder conform NEN 2555

Deur zonder losse sleutel te openen i.v.m. vluchtenpb.

Vulpunt droge blusleiding, buiten

Extra beveiligde vluchtroute

BC1 Brandcompartiment

30 min. WBDBO

EBV

60 min. WBDBO, brandwerend van buiten naar binnen

- Energieprestatie en thermische isolatie conform NTA 8800
- Milieuprestatie conform de ‘Bepalingsmethode milieuprestatie  
  gebouwen en GWW-werken’
- Geluidwering conform NEN 5077 / NEN-EN 12354-3 / NPR 5272
- Interne geluidsisolatie conform NEN 5077
- Beperking galm conform NEN-EN 12354-6
- Daglichttoetreding conform NEN 2057
- (Spui-)Ventilatievoorzieningen conform NEN 1087
- Dak niet brandgevaarlijk uitvoeren conform NEN 6063
- Brandwerendheid + beperking brandvoortplanting materialen
  conform NEN 6064/NEN-EN 13501-1 voor rookvrije vluchtroutes  
  klasse 2/T1
- Beperking rookproductie materialen conform NEN-EN 13501-1
- Schachten 60 minuten WBDBO
- Brandwerendheid hoofddraagconstructie conform NEN-EN 1990,
  evt. reductie mogelijk conform Bbl art. 4.17
- Vluchtrouteaanduiding uitvoeren conform NEN 3011 en 
  zichtbaarheidseisen, bedoeld in art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838
- Vluchtdeuren te openen zonder losse sleutel, middels paniekbeslag
- Aansturing drangers woningtoegangsdeuren door rookmelders
- Verlichtingssterkte en noodverlichting conform Bbl art. 4.194 / 4.195
- Verlichting liftkooi aansluiten op noodstroom
- Veiligheidsvoorschriften lift conform NEN 1081
- Wateropname materialen sanitaire ruimte conform NEN 2778
- Drinkwatervoorzieningen conform NEN 1006
- Inbraakwerendheid conform NEN 5096
   - politiekeurmerk veilig wonen
   - beveiligingsklasse 2
- Rookmelders conform NEN 2555
- Beglazing conform NEN 3569 veiligheidsbeglazing in gebouwen
- Glasbewassing conform NEN 2075
- Verankerings- en beschermingsmiddelen tegen vallen conform 
  NEN-EN 795:2012 incl. aanvulling

Arcering: Omschrijving:

Bestaand

Schoon metselwerk

Kalkzandsteen

Isolatie

Prefab beton

Beton, gewap. i.h.w. gestort

HSB-element, geïsoleerd

Brandslanghaspelinbouwkast, slanglengte 30 m

Brandweeringang

Neveningang brandweer

B

Droge blusleiding binnen

Dakoppervlak WBDBO EI160
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