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Renvooi brandveiligheidsvoorzieningen

Noodverlichting

Vluchtwegaanduiding

Brandweeringang

Overige ingangen

Brandslanghaspel (30 meter)

BL

W

Aansluitpunt blusleiding

Noodschakelaar voor omvormer 

Hoofdschakelaar voor elektra

afsluiter water

Brandmeldcentrale (BMC)

Brandweerpaneel (BWP)

Lift

Droge leiding(BL) 

FL

Flitslicht (FL) 

Handbrandmelder

Noodschakelaar voor Regelkast

Doorsnede
VL = 0+P

VL = 3250+P

VL = 6500+P

VL = 9750+P

VL = 13145+P

Begane grond

1e Verdieping

2e Verdieping

3e Verdieping

Dak

Verdeelinrichting elektra

BMC

BWP

Zonnepaneel

Normen
Brandmeldinstallatie:

Conform NEN 2535 Brandveiligheid van gebouwen, volledige bewaking

Ontruimingsinstallatie:
Conform NEN 2575 Ontruimingsinstallatie, stilalarminstallatie

Behoort bij besluit van
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Etten-Leur
Int. kenmerk:
2024ABB0631-01
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